
Свідоцтво про атестацію вимірювальної лабораторії Ns 06-0037/2023 
від 08 листопада 2023 року

ПРОТОКОЛ № 253-255 
дослідження питної води 

від ”27 ” вересня 2024 року

Міністерство охорони здоров'я України МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
ФОРМА № 327/о
Затверджена наказом МОЗ України
1 1,07.2000р. № 160

Найменування закладу 
Путивльське відділення 

ДУ «Сумський ОЦКПХ МОЗ »

Місце відбору проби :с.Юр’єве Новослобідська сільська громада 
№253 в/б с.Юр’єве вул.. Садова,46а
№254 р/м с.Юр’єве вул.. Соснова,5
№255 а/с с.Юр’єве вул.. Садова,46а

Найменування водо джерела: розвідна мережа
Дата і час відбору проби: 23.09.2024
Запах 2,2,2 бали при 20°С бали при 60°С 2,2,2 ГОСТ 3351-74
Смак та присмак 3,2,2_____________ ____________ _ бали при 20°С, ГОСТ 3351-74
Забарвленість 19,44; 20,0;19,5______________________градуси ГОСТ 3351-74
Каламутність 0,91 ;0,85;0,76 г/дм3 ГОСТ 3351 -74
Водневий показник 7,18;-;-
Хлор залишковий вільний___________
Хлор залишковий зв’язаний_________
Перманганатна окиснюваність 1,92-
Амоній 0,26;-;-______________
Нітрити <0,002;-;-
Нітрати <2,2;-;-____ _  _ _________
Загальна жорсткість 5,9;-;-
Сухий залишок 365;-;-_______
Хлориди 17,7;-;- _________
Сульфати 11,9;-;- _________
Залізо загальне 0,18;-;-
Мідь_ ___ __________________
Фториди__________ __________________
Алюміній___________________________
Поліфосфати__________ ______________
Нікель____________ ______
Марганець___ _______________ _______
Загальна лужність 4,8;-;- 

______од. PH ДСТУ 4077-2001
______________мг/дм3 ГОСТ 18190-72
_______________ мг/дм3 ГОСТ 18190-72

мгО2/дм3 Г’ОСТ 23268-. 12-91
__________ мг/дм3 ГОСТ 4192-82 

мг/дм3 ГОСТ 4192-82
мг/дм3 ГОСТ 18826-73

_________ ммоль/дм3 ГОСТ 4151-72
___________мг/дм3 ГОСТ 18164-72
_____ мг/дм3 ДСТУ ISO 9297:2007
__________мг/дм3 ГОСТ 4389-72
__ ________мг/дм3 ГОСТ 4011 -72
_______________ мг/дм3 ТОСТ 4388-72
________ _ ___ мг/дм3 ТОСТ 4386-89 

_____________ мг/дм3 ГОСТ 18165-89 
______________мг/дм3 ГОСТ 18309-72 
______________ мг/дм3 Новиков Ю.В

~ мг/дм3 ГОСТ 19413-89
ммоль/дм7 ДСТУ ISO 9963-1: 2007



Кальцій мг/дм'1 Новиков Ю.В
Магній мг/дм-1 Новиков Ю.В

Підпис особи, що проводила дослідження

Досліджені показники проб питної води відповідають нормативам згідно 
ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 
споживання людиною»


