
Свідоцтво про атестацію вимірювальної лабораторії Ns 06-0087/2023 
від 08 листопада 2023 року

Міністерство охорони здоров'я Україні! МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
ФОРМА № 327/0
Затверджена наказом МОЗ України
1 1.07.2000р. № 160

Найменування закладу
Путивльське відділення 

ДУ «Сумський ОЦКПХ МОЗ »

ПРОТОКОЛ № 308-313 
дослідження питної води 
від ”30 вересня 2024 року

Місце відбору проби :с.Бунякине Новослобідська сільська громада
№308 в/б вул. Підсосна,23
№•309 р/м вул. Підсосна,23
№310 р/м вул. Підсосна,24
№311 в/б вул. Спортивна,! А
№312 а/с вул. Спортивна,1А
№313 р/м вул. Спортивна,1А
Найменування водо джерела: розвідна мережа
Дата і час відбору проби: 26.09.2024
Запах 1;1;1;1;1;1 бали при 20°С бали при 60°С 1;1;1;1;1;1 ГОСТ 3351-74
Смак та присмак 1; 1; 1; 1; 1; 1___________________ бали при 20°С, ГОСТ 3351 -74
Забарвленість 19,53; 18,7;17,45;13,7;12,47;12,47_________градуси ГОСТ 3351-74
Каламутність 0,79;0,57;0,57; 0Д4;0,28;0,28 г/дм3 ГОСТ 3351-74
Водневий показник 7,09;7,09;7,07;7,11;7,10;7,10_____ од. PH ДСТУ 4077-2001
Хлор залишковий вільний _______________________ мг/дм3 ГОСТ 18190-72
Хлор залишковий зв’язаний мг/дм3 ГОСТ 18190-72
Перманганатна окиснюваність1,6;1,6;1,6; 1,76; 1,76; 1 ,76міО2/дм’ ГОСТ 23268- 
.12-91
Амоній <0,05;<0,05;<0,05;<0,05;<0,05;__________________мг/дм3 ГОСТ 4192-82
Нітрити <0,002;<0,002; <0,002; <0,002; <0,002; <0,002; __ мг/дм3 ГОСТ 4192-82
Нітрати <2,2;<2,2;<2,2;<2,2;<2,2;<2,2;_____________ _______мг/дм3 ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість б,5;6,5;6,5;6,1;6,1;6,0_____________ ммоль/дм3 ГОСТ 4151-72
Сухий залишок 427;427;426;453;452;452_______ ______ мг/дм3 ГОСТ 18164-72
Хлориди 8,5;8,5;8,5;8,5;8,5;8,5/ мг/дм3 ДСТУ ISO 9297:2007 
Сульфати 12,0; 12,0; 11,65; 12,4; 12,2; 12,15______________ __ мг/дм3 ГОСТ 4389-72
Залізо загальне 0,19;0,12;0,12;<0,1;<0,1;<0,1____________ мг/дм3 ГОСТ 4011 -72
Мідь' мг/дм3 ГОСТ 4388-72 
Фториди мг/дм3 ТОСТ 4386-89
Алюміній____ _____ ___ ________________________________мг/дм3 ТОСТ 18165-89
Поліфосфати_________________ __ _______________________ мг/дм3 ГОСТ 18309-72
Нікель ___ ______________________ __________________________мг/дм3 Новиков Ю.В
Марганець мг/дм3 ГОСТ 19413-89
Загальна лужність 6,0;6,0;6,0;6,4;6,4;6,4 ммоль/дм3 ДСТУ ISO 9963-1: 2007



Кальцій мг/дм’1 Новиков Ю.В
Магній мг/дм’’ Новиков Ю.В

Підпис особи, що проводила дослідження

Досліджені показники проб питної води відповідають нормативам згідно 
ДСанПін 2.2.4-171 -10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 
споживання людиною»

Лікар з зага.
/R/ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР

О .А. нко


